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NOTA'S
Hoofdequipotentiale - bijkomende equipotiale verbinding nog niet aangesloten.
Badkamer - gasleiding - waterleiding - CV ketel - nog niet geplaatst.
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BESLUIT
De installatie is conform Moo met het AREI.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld mel een loodje met het teken OCB.

Het (de) eendraads- en situatieschema('s) werd(en) voorgezign %eﬁg)d
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op : . q" ?' 9., zoals voorzien door art. 271 van het AR
alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
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